
 

 

 
 

 

บริเวณที่เก็บสำภาระ สำหรับผู้มาใช้บริการ 
 

ผลการทดสอบ 
สายฉีด                          ปกติ 
หัวฉีด                            ปกต ิ
วาวน้ำ                           ปกติ 

 
 

 

บริเวณข้างห้องน้ำ ชั้น1 
 

ผลการทดสอบ 
 

        สายฉีด                          ปกต ิ
        หัวฉีด                            ปกต ิ

 วาวน้ำ                           ปกต ิ

 

  

บริเวณข้างห้องน้ำ ชั้น 2 และหน้าห้องปุลากง 
ผลการทดสอบ 
 
สายฉีด                          ปกติ 
หัวฉีด                            ปกติ 
วาวน้ำ                           ปกติ 

  


